Namyslowskie Centrum Zdrowia Namystow, dnia 16.05.2022 .
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ZMIANA 1

Dot. Zapytania ofertowego pn: Zakup oraz dostawa umywalki medycznej i armatury -
Zakup w ramach $rodkéw dostepnych z projektu ,,Opolskie wspiera szpitale w walce z

Covid-19” opublikowanego na bip.zoznamyslow.pl dnia 12.05.2022 .
Zamawiajgcy udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawcow dot. w/w postepowania trybie
zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu udzielania zamowien publicznych i zakupow

Namystowskiego Centrum Zdrowia Sp. z 0.0. z dnia 16.08.2021 r.
Warto$¢ zamdOwienia nie przekracza rownowartosci kwoty 130.000,00 zt.

I. Odpowiedzi na zapytania:

1. Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg na zaoferowanie myjni o wysokosci (koryto + panel)
1240mm?. Ponizej wizualizacja oferowanego rozwigzania (widok z boku myjni).
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Odp. Tak, Zamawiajacy wyraza zgode na zaproponowane w pytaniu rozwigzanie.

2. Czy Zamawiajgcy zaakceptuje myjni¢ bez maty wygluszajace;j?
Odp. Nie, Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaproponowane w pytaniu rozwigzanie.



3. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wydluzenie terminu wykonania przedmiotu
zapytania do 15.08.2022r. Prosbe swojg uzasadniam wydtuzonymi terminami dostaw na
podzespoty do umywalki spowodowane zblizajacym si¢ okresem wakacyjnym?

Odp. Tak, Zamawiajgcy wyraza zgod¢ na zaproponowane w pytaniu rozwigzanie
i wydluza termin realizacji zaméwienia do dnia 16.08.2022r. Zamawiajacy zmienia
Zalgcznik nr 2 formularz oferty na Formularz oferty po Zmianie 1.

4. Jestesmy producentem umywalek chirurgicznych ze stali nierdzewnej. W specyfikacji
ktéra znalazlem na stronie szpitala jest wymog posiadania atestu pzh na taki produkt.
Czy brak takiego atestu jest dyskwalifikujacy ? Umywalki s3 wykonane z atestowane;j
wysokojako$ciowej stali nierdzewnej w gat. AISI 304. Dostarczamy je do wielu szpitali
i z reguty wymog atestu pzh udaje si¢ "omingc”.

Odp. Zamawiajacy wymaga aby umywalka chirurgiczna posiadala pozytywny atest
PZH. Brak atestu jest dyskwalifikujacy.

5. W opisie przedmiotu zamdwienia pojawia si¢ tez pozycja "uruchamiana poprzez
wylewki lokciowe". Czy to majg by¢ zwykle baterie lekarskie, czy termostatyczne
baterie bezdotykowe (co sugerowatby wymog montazu mieszacza)?

Odp. Zamawiajacy przewidzial zwykle baterie lekarskie lokciowe.




